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87 GX-B1312/20-P-25261 2025.5.9 所检项目合格。

88 GX-B1312/20-P-25262 2025.5.9 所检项目合格。

89 GX-B1323/21-P-25141～25145 2025.5.12 所检项目合格。



90 GX-B1328/20-P-25047 2025.5.19 所检项目合格。

91 GX-B1328/20-P-25048 2025.5.19 所检项目合格。

92 GX-B1328/20-P-25049 2025.5.19 所检项目合格。



93 GX-B1328/20-P-25050 2025.5.19 所检项目合格。

94 GX-B1312/20-P-25240～25241 2025.5.20
 本次共检电力变压
器2台，2台电力变压
器所检项目合格。

95 GX-B1312/20-P-25242～25244 2025.5.20
本次共检电力变压器
3台，3台电力变压器
所检项目合格。



96 GX-B1312/20-P-25245～25248 2025.5.20
本次共检电力变压器
4台，4台电力变压器
所检项目合格。

97 GX-B1312/20-P-25249 2025.5.20 所检项目合格。

98 GX-B1312/20-P-25250 2025.5.20 所检项目合格。



99 GX-B1328/20-P-25043 2025/5/20 合格。

100 GX-B1328/20-P-25044 2025/5/20 合格。

101 GX-B1328/20-P-25045 2025/5/20 合格。



102 GX-B1328/20-P-25046 2025/5/20 合格。

103 GX-B1559/22-P-25014 2025.5.20 所检项目合格。

104 GX-B1559/22-P-25011 2025.5.20 所检项目合格。



105 GX-B1321/20-P-25399～25402 2025.5.12
 本次共检电力电缆4
条，4条电力电缆所

检项目合格。

106 GX-B1329/21-P-25077～25082 2025.5.19
本次共检氧化锌避雷
器6组，6组氧化锌避
雷器所检项目合格。



107 GX-B1329/21-P-25083～25084 2025.5.19
本次共检氧化锌避雷
器2组，2组氧化锌避
雷器所检项目合格。

108 GX-B1329/21-P-25085 2025.5.19 所检项目合格。



109 GX-B1321/20-P-25297～25301 2025.5.12
本次共检电力电缆5
条，5条电力电缆所

检项目合格。

110 GX-B1321/20-P-25449～25451 2025.5.12
本次共检电力电缆3
条，3条电力电缆所

检项目合格。



111 GX-B1321/20-P-25290～25296 2025.5.12
本次共检电力电缆7
条，7条电力电缆所

检项目合格。

112 GX-B1328/20-P-25060 2025.5.21 合格。



113 GX-B1328/20-P-25069 2025.5.21
本次共检绝缘胶垫31
件，31件绝缘胶垫合

格。


